=“= Magiczny

=|“ Krakdéw

Usterka w elektrocieptowni
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5 stycznia w krakowskiej elektrocieptowni doszto do usterki technicznej. Niewielkiemu rozszczelnieniu ulegta
klapa na kanale spalin, przez co czes¢ gazow nie trafita do instalacji odsiarczania spalin.

Zostata ona wyemitowana przez komin rozruchowy o wysokosci 260 metréw. Poniewaz spaliny byty
juz wczesdniej oczyszczone w elektrofiltrach, nie doszto do przekroczenia norm emisji pytow.

Wezwanej ekipie serwisowej udato sie juz w znacznym stopniu usung¢ usterke. Kontynuowane sg
prace w celu catkowitego usuniecia nieszczelnosci.

Zdarzenie spowodowato nieco wiekszg emisje tlenkéw siarki. Nie wystapito zagrozenie ograniczenia
dostaw ciepta i energii elektrycznej dla mieszkancéw. O zaistniatej sytuacji zostat bezzwtocznie
poinformowany WIOS.



